
Układ	odzysku	ciepła	z	wody	obiegowej	chłodzącej

Gśr	=	760	m3/h

Ogrzewanie									
budynków

																Mocśr	=	500kW

																		jako	dolne	źródło	pompy	ciepła
																		Zbiornik	wody	ciepłej

																	Mocśr	=	7MW

Urzadzenia	
chłodzone

T	śr.=29 0C T	śr.=21 0C

T	max =	30 0C

pompa	ciepła	
0,5	MW	

zbiornik	wody	
schłodzonej

zbiornik	wody	
ciepłej

Chłodnia


